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申請建物

2階持ち出し有り

配置追い出し注意！！

ｴｺｷｭｰﾄ（薄型）

専用住宅　木造2階建て
設計GL=BM+250

最高高さ　8,352mm
軒の高さ　6,241mm

（平均地盤面）
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一丁目3号線

（法第42条
1項1号道路

）
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ト ー タ ル 面 積 表       (㎡)

敷 地 面 積

建 築 面 積

床　面　積 1階

2階

延 床 面 積

建　蔽　率

容　積　率

122.57

57.13

48.85

54.65

103.50

(57.13/122.57)×100 46.62%

(103.50/122.57)×100 84.45%
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■道路斜線、隣地斜線　明らかに適法
 
■平均地盤面　算定不要
 
■第二種高度地区（最高高さ25m)：支障無し
 
■雨水　道路側溝へ放流
　汚水　公共下水道へ放流

+1085

天端＝BM+700

天端＝BM+700

天端＝BM+500

天端＝BM+500

天端＝BM+700
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※宅造規制に係る切盛土が無し
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部 屋 名 面 積   ㎡(帖)
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※全て延焼線内
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※石膏ボード耐力壁：1ヶ所
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石膏ボード耐力壁

1階 平面図 S:1/100
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可動棚2段

PS、キッチン換気扇位置注意！

現場造作

←寄せ

部 屋 名 面 積   ㎡(帖)

トイレ 2.070 (1.3)

階段 0.828 (0.5)

ＬＤＫ 27.741 (16.8)

洗面脱衣室 3.751 (2.3)

ＵＢ 3.312 (2.0)

物入 0.389 (0.2)

物入 0.414 (0.3)

物入 0.414 (0.3)

物入 0.828 (0.5)

ホール 4.141 (2.5)

玄関 3.312 (2.0)

ｼｭｰｽﾞｸﾛｰｸ 1.656 (1.0)

合 計 48.85 (29.7)
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※火気使用室内装

天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

煙式感知器

換気扇（壁用）

換気扇（天井用）

給気口１００φ

＊凡例

アンダーカット等

管柱（105×105）

煙

AC

AC室外機

ｴｱｺﾝ設置推奨場所

ｴｱｺﾝ室外機設置推奨場所

※ｴｱｺﾝはお客様手配にて

段　数

階　高

有効幅

蹴　上

踏　面

勾　配

蹴込板

蹴　込

段　鼻

15段

2985

Ｗ=780

Ｒ=199.0

Ｔ=210.0

Ｒ×２＋Ｔ＝608.0

550≦608.0≦650

Ｒ／Ｔ＝0.948×21／21

　　　＝19.91／21≦22／21

あり

30mm

あり 30mm

断熱等級5仕様
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北側 立面図 S:1/100
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断熱等級5仕様

▲ ▲▲ ▲

▲ ▲ ▲▲▲

1 2 3 4

5 6 7 8 9

※小屋裏換気措置（NBL　防火端部有孔板　8mm）
　　1枚あたりの有効開口面積：0.00753㎡
　　　
 　　　▲：有孔板位置を示す
 
※棟換気（TOKO　換気片流れ棟用　　1P、2P）
　　有孔換気面積　　0.0078㎡/本、0.0156㎡/本
　　　　　　　　　　　　　　：換気棟を示す

 2階　吸気：54.65㎡×1/900≒0.0607㎡
　　　　　　　0.00753㎡/枚×9枚＝0.0677㎡＞0.0607㎡　∴OK
 
　　　排気：54.65㎡×1/1600≒0.0341㎡
　　　　　　　0.0078㎡/本ｘ1本+0.0156㎡/本×2本＝0.039㎡＞0.0341㎡　∴OK
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