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※火気使用室内装

天井：PB9.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

壁：PB12.5+準不燃クロスQM9397～QM9497

煙式感知器

換気扇（壁用）
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＊凡例
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南側 立面図,北側 立面図,東側 立面図,西側 立面図1 / 1 0 0

※小屋裏換気措置（NBL　防火端部有孔板　8mm）
　　1枚あたりの有効開口面積：0.00753㎡
　　　
 　　　▲：有孔板位置を示す
 
※棟換気（TOKO　S型換気棟　　2P）
　　有孔換気面積　　0.0340㎡/本
　　　　　　　　　　　　　　：換気棟を示す

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

２階　吸　気：54.65㎡×1/900≒0.0607㎡
　　　　　　　0.00753㎡/枚×9枚＝0.0678㎡＞0.0607㎡　∴OK
 
　　　排　気：54.65㎡×1/1600≒0.0342㎡
　　　　　　　0.0340㎡/本×2本＝0.0680㎡＞0.0342㎡　∴OK
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